Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego — opis przedmiotu zaméwienia

EA.261.1.2026

Opis przedmiotu zaméwienia

»Dostawa tlenu medycznego do zbiornika o poj. 3000 1. oraz tlenu medycznego w butlach wraz
z dzierzawg tych butli” Dostawa ww. ustug dla WOPiTU przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 1, 18-400

Lomza

L.p. | Wykaz asortymentu

1

Oxygenium tlen medyczny ciekly do zbiornika Zamawiajacego
0 poj. 30001. dostawa do Zamawiajgcego zgodnie z warunkami
ofertowymi, butle Wykonawcy (zawarto$¢ tlenu niemniej niz
99.5 % v/v odpowiadajacy wymaganiom Farmakopei

Europejskiej, przeznaczony wytacznie do celow medycznych.

Oxygenium tlen medyczny, gaz sprezony, butle o pojemnosci 40
litrdw z zaworem; Tlen medyczny sprezony w butlach 6,4 m3
dostawa do Zamawiajgcego zgodnie z warunkami ofertowymi,
butle Wykonawcy (zawarto$é¢ tlenu niemniej niz 99,5 % v/v
odpowiadajacy wymaganiom Farmakopei Europejskiej (gr. 3 —
butle o pojemnosé 40 1).

Dzierzawa butli medycznej o pojemnosci 40 litréw z zaworem

Oxygenium tlen medyczny w butlach aluminiowych ze

zintegrowanym zaworem o poj. 5 littow; Zawoér odcinajacy z
prostym w  obstudze zintegrowanym reduktorem i
przeptywomierzem; Aktywny manometr: odczyt ci$nienia przy
otwartej i zamknigtej butli; Po zamocowaniu butli do 16zka
pacjenta aktywny manometr jest skierowany w strong¢ personelu
medycznego; Jeden mechanizm do otwierania/ zamykania butli
i regulacji natezenia przeptywu gazu; Jeden zakres natezen
przeptywu gazu dostosowanych do wszystkich zastosowan;
Kotpak ochronny z wickszymi otworami utatwiajacymi dostep
do funkeji zaworu; Dwa wygodne wyjscia: jedno z regulacja
nat¢zenia przeptywu, drugie z ci$nieniem 4,5 bara na wyjsciu;
System mocowania butli do t6zka pacjenta;

Dzierzawa butli medycznej ze zintegrowanym zaworem o poj. 5
litrow
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Wymagania stawiane przez Zamawiajacego oraz zakres zamowienia:

1. Przedmiotem umowy jest systematyczna dostawa tlenu medycznego cieklego do zbiornika
Zamawiajgcego oraz sprezonego tlenu medycznego w opakowaniu tj. w butlach z zaworem wraz z
dzierzawg tych butli bedgcych wlasnoscia Wykonawcy.

2. Dostawa tlenu medycznego cieklego przewidziana jest w lacznej szacunkowe;j ilosci ok. 40000,00
kg. w okresie 12 miesigcy.

3. Dostawa tlenu medycznego sprezonego przewidziana jest w tacznej szacunkowej ilosci ok. 60 szt.
butli z zaworem o poj. 40 1 w okresie 12 miesiecy (w tym z szacunkowg iloscig 30 butli x ok. 2
dostaw/wymian butli w ww. okresie); oraz ok. 10 szt. butli z zaworem o poj. 5 I w okresie 12 miesiecy
(w tym z szacunkowsg iloscig 2 butli x ok. 5 dostaw/wymian butli w ww. okresie).

4. Dzierzawa butli medycznej z zaworem o poj. 401, przewidziana jest na szacunkowg ilo$¢ ok.
10800 butlodni w okresie 12 miesi¢cy natomiast dzierzawa butli medycznej ze zintegrowanym zaworem
0 poj. 5 1. przewidziana jest na szacunkowa ilos¢ ok. 720 butlodni w okresie 12 miesigcy.

5. Podana w pkt. 2, 3 1 4 ilo§¢ dostarczonych gazéw jest jedynie wielkoScig orientacyjng i nie
wiaze Zamawiajacego. Podane ilosci gazéw sg ilosciami szacunkowymi, wyliczonymi na podstawie
zuzycia w okresie ostatnich 12 miesigcy 1 stuzg do obliczenia ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego
wynagrodzenia Wykonawcy). Zamawiajacy moze zmniejszy¢ ilos¢ zamdwionego tlenu medycznego,
jednakze nie wigcej niz do 40% wielkosci orientacyjnych, podanych w punktach 2, 3 i 4. w przypadku
zmniejszonego zapotrzebowania badz jego braku. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy za faktycznie
wykonane dostawy/ustugi.

6. Parametry butli okreslone sa w tabeli powyZzej.

7. Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy Zamawiajagcemu tlen medyczny na wezwanie
Zamawiajacego - Kierownika/Koordynatora Dzialu Farmacji Szpitalnej lub osobe przez niego
wyznaczong (po uprzednim zgtoszeniu zapotrzebowania przez osoby techniczne upowaznione ze strony
Zamawiajgcego).

8. Kierownik/Koordynator Dziatu Farmacji Szpitalnej kazdorazowo ztozy zaméwienie telefonicznie
lub za podrednictwem nastepujacych sposobéw komunikacji:

- ze strony Zamawiajgcego: e-mail: farmacja@wopitu.pl; tel. 862162820,

- Strony o$wiadczaja, ze powyzszy sposob komunikacji bgdzie dostgpny i gwarantowany w catym okresie
realizacji umowy.

- Strony przyjmuja, Ze otrzymywanie zamowienia, o kidrym mowa powyzej nastepuje z chwilg wystania
przez Zamawiajacego odpowiednio e-mail za wskazany w umowie adres email Wykonawcy, a w
przypadku zamdwienia telefonicznego otrzymanie zamdwienia nastepuje z chwilg przestania
potwierdzenia przez Wykonawce przyjecia realizacji zamowienia na e-mail Zamawiajgcego.

9. Dostawa tlenu medycznego ciekfego bedzie si¢ odbywac¢ do zbiornika Zamawiajacego o poj.
30001., ktéry stanowi jego wilasno$¢. Odbioru towaru dokonywaé bedzie upowazniona przez
Zamawiajacego osoba techniczna, ktéra w chwili odbioru dostawy zobowiazana bgdzie do zbadania, czy
dostawa jest pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym zgodna ze zlozonym zamdwieniem i
dokumentami dostawy. Wszystkie odebrane w momencie dostawy dokumenty beda niezwlocznie
przekazane Kierownikowi/Koordynatorowi Dziatu Farmacji Szpitalnej.

10. Dostawa tlenu medycznego sprezonego w butlach wraz z wniesieniem i roztadowaniem odbywa¢
si¢ bedzie do budynku tlenowni Zamawiajacego mieszczacego si¢ na terenie WOPITU. Odbioru towaru
dokonywa¢ bedzie osoba techniczna, upowazniona przez Zamawiajacego. Kierownik/Koordynator
Dziatu Farmacji Szpitalnej. W chwili odbioru butli osoba ta zobowigzana be¢dzie do zbadania, czy dostawa
jest pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym zgodna ze ztozonym zaméwieniem i dokumentami dostawy.
Wykonawca odbierze i zataduje puste butle (jesli sa jego wilasnoscig). Osoba techniczna przekaze




wszystkie otrzymane dokumenty Kierownikowi/Koordynatorowi Dziatu Farmacji Szpitalnej do jego
akceptacji.

11. Kierownik/Koordynator Dziatu Farmacji Szpitalnej zobligowany jest do merytorycznego nadzoru
nad produktem leczniczym w tym nad gazami medycznymi (obejmuje to m.in. zamowienia,
przyjmowanie i ewidencjonowanie dowodéw dostaw, atestow jakosci w przypadku dostawy tlenu
ciektego, nadzér nad fakturami i kosztami oddziatéw, nadzor nad osobami, ktére odpowiadaja za
wilasciwe przechowywanie tych gazéw, nadzér nad zapewnieniem ciagtosci dostaw oraz sprawdzeniem
dokumentacji gwarantujgcej jako$é dostarczanych gazéw medycznych).

12. Uprawnieni pracownicy techniczni odpowiedzialni za obstuge gazéw medycznych ze strony
Zamawiajacego zobligowani s do nadzoru i wiasciwej eksploatacji butli z gazami medycznymi oraz
systemu rurociggowego dla gazéw medycznych a takze zbiornika na gazy medyczne oraz informowanie
o koniecznosci zaméwienia gazu medycznego Kierownikowi/koordynatorowi Dzialu Farmacji, ktory jest
zobligowany do systematycznego skladania zaméwienia na gazy medyczne. Kierownik/Koordynator
Dziatu Farmacji Szpitalnej odpowiada za utrzymywania bezpiecznego poziomu zapaséw rezerwowych
tlenu; osoby techniczne odpowiedzialne za obstuge gazéw medycznych prowadza dziennik pracy stacji
gazéw medycznych i dokumentacje eksploatacyjng gazéw medycznych. Wszystkie niezbedne dane
pracownicy techniczni przekazuja Kierownikowi/Koordynatorowi Dziatu F armacji.

13. Dostawa przedmiotu zaméwienia bedzie si¢ odbywa¢ sukcesywnie, partiami, narastajgco,
na wyrazne zapotrzebowanie Zamawiajacego, przez okres 12 miesigcy od dnia podpisania umowy
lub do wyczerpania zakresu objetego umows,

14. Wykonawca ma obowigzek zrealizowania wszystkich zaméwieti ztozonych przez Zamawiajacego
w okresie obowigzywania Umowy.

I5. Wykonawca jest zobowigzany do ewentualnego dostosowania kroéea wylotowego do zbiornika
tlenu Zamawiajacego w celu mozliwosci zaopatrzenia zbiornika w tlen medyczny ciekly (jezeli bedzie to

niezbgdne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy) na wiasny koszt.
16. W przypadku braku wskazania w ofercie Wykonawcy informacji o pojazdach wykorzystywanych

do realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, nie pozniej niz w
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy do wskazania Zamawiajagcemu nazw pojazdéw, ktdre
wykorzystywat bedzie do wykonania tresci umowy jak réwniez ich dopuszczalnego tonazu oraz numeréw
rejestracyjnych.

17. Wjazd na teren WOPiTU wymaga uzyskania zezwolenia na wjazd, jezeli pojazdy posiadajg mase
nacisku na o§ o tonazu wigkszym niz 10t.

18. Przez caly okres umowy Wykonawca sukcesywnie bedzie dostarczat tlen specjalistycznymi
srodkami transportu Wykonawcy; wyposazonymi w specjalistyczne urzadzenia pomiarowe do siedziby
Zamawiajacego na whasny koszt i ryzyko. Adres dostaw: Wojewddzki Osrodek Profilaktyki i Terapii
Uzaleznien w Lomzy, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 1, 18-400 Eomza; pod drzwi magazynu
Zamawiajgcego (butle) oraz z ustugg kompleksowego zatankowania zbiornika Zamawiajgcego.

19. Transport butli powinien odbywaé sie zawsze z zatozong ochrong zaworu (tzw. kotpakiem) lub w
przypadku matych butli bez kotpaka zaleca sig, aby transportowac je zabezpieczone przed upadkiem,
najlepiej w specjalnej skrzynce. Butle te powinny by¢ transportowane w dobrze wentylowanych
pojazdach. W zadnym wypadku niec wolno transportowac butli z podtaczonym reduktorem lub innym
urzadzeniem umozliwiajacym pobér gazu.

20. Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania wilasciwego stanu technicznego, sanitarnego oraz
legalizacyjnego pojazdow wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
21. Kazdorazowe uzupetnienie zbiornika bedzie odbywaé si¢ przez wykwalifikowang do $wiadczenia

tego typu ustugi osobe upowazniong ze strony Wykonawcy w obecnosci osoby technicznej, upowaznionej
ze strony Zamawiajgcego, odpowiedzialnej za obstuge gazdw medycznych. Podstawg do kazdorazowej
ewidencji dostaw beda dokumenty dostawy potwierdzone przez Zamawiajgcego na podstawie pomiaru



przelanej ilosci tlenu z odczytu miernikéw znajdujacych si¢ na cysternie Wykonawcy. Nad
prawidlowoscig tych pomiaréw nadzor sprawowac bedzie osoba techniczna, odpowiedzialna za obstuge
gazOw medycznych. Wszystkie uwagi 1 dokumenty osoba ta dostarczy Kierownikowi/Koordynatorowi
Dzialu Farmacji.

22. Potwierdzenie pisemnie wykonania kazdej dostawy (ilo$¢ dostarczonego tlenu medycznego; ilosé
dostarczonych butli z tlenem oraz ilo§¢ odebranych butli pustych) nastapi w siedzibic Zamawiajgcego.
23. Podstawg do ewidencji dostaw bgda dokumenty dostawy potwierdzone przez pracownika
Zamawiajgcego.

24, Cena dzierzawy butli za butlodzien bedzie zwierata wszystkie zwigzane z ww. ustugg koszty.
Wszelkie naprawy uszkodzen butli wraz z zaworem wynikle w trakcie ich eksploatacji przez
Zamawiajgcego, legalizacja butli, przeglady techniczne zaworéw wykonuje Wykonawca na wlasny koszt
w ramach umowy.

25.  Deostarczany tlen medyczny ciekly musi spelniaé kryteria daty przydatnosci do uzywania -
termin waznoSci oferowanych produktéw nie moze by¢ krotszy niz 6 miesiecy liczony od daty
dostawy, w tym produktéw leczniczych-min. 3/4 pierwotnego terminu przydatnosci.

26. Do kazdej dostawy tlenu Wykonawca dostarczy $wiadectwo kontroli jakosci (atest jakoSci).
Z pierwszg dostawg Wykonawca dostarczy Kierownikowi/Koordynatorowi Dzialu Farmacji
Szpitalnej na adres e-mail farmacja@wopitu.pl pelna dokumentacje dotyczaca dostarczanego
produktu m.in.: etykiety, karty charakterystyki produktun (w jezyku polskim).

27. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawea dostarczy kazda, niezbedna Zamawiajgcemu
dokumentacje dotyczgca przedmiotu zamdwienia.
28. Dostarczane butle powinny zawiera¢ cechowanie, etykiety ostrzegajace oraz kod barwny butli z

gazem technicznym. Pelnym oznakowaniem zawartosci gazowej powinna by¢ etykieta produktu wraz z
nalepkami ostrzegawczymi. Etykieta ta powinna zawiera¢ informacje na temat rodzaju i wiasciwosci gazu,
ktory si¢ w niej znajduje, zawiera¢ nalepki ADR i piktogramy ostrzegawcze a takze numer UN (numer
przyporzadkowany substancjom oraz towarom niebezpiecznym) a takze opisywal ostrzezenia przed
ryzykiem i okreslone srodki ostroznosci; powinna zawiera¢ takze dane producenta.

29. Dostarczone butle z tlenem medycznym musza posiada¢ jednoznaczng identyfikacje butli (kod
kreskowy) oraz zawartosci — seri¢ i dat¢ przydatnosci do uzywania.
30. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat peten zakres danych niezbg¢dnych dla nalezytego wykonania

zaro6wno jego zobowigzan wynikajagcych z umowy, jak i niezbgdnych do osiggniecia celu umowy, w
szczegdlnosci oswiadcza, ze nie wnosi uwag do przedmiotu zaméwienia oraz do dotaczonego do umowy
zalacznika okreslajacego parametry butli jest kompletny i wyczerpujacy oraz pozwala na ustalenie
pelnego zakresu przedmiotu zamdwienia.

31. Zamawiajacy zobowiazuje si¢, Ze nie bedzie napelnial zbiornika bgdacego wiasnoscia
Zamawiajacego gazami pochodzacymi z innego niz Wykonawcy zrodta.
32.  Wszelkie naprawy uszkodzen butli wraz z zaworem wynikte w trakcie ich eksploatacji przez

Zamawiajacego, legalizacja butli, przeglady techniczne zintegrowanych zaworéw wykonuje Wykonawca
na wilasny koszt w ramach umowy.

33.  Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej na okres
obowigzywania umowy.
34. Tlen medyczny musi by¢ dopuszczony do obrotu zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie

przepisami powszechnie obowigzujacego prawa oraz spelnia¢ aktualnie obowigzujagce normy. Tlen
medyczny musi by¢ dopuszczony do obrotu min. zgodnie z obowigzujacym Urzedowym Wykazem
Produktéw Leczniczych Dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

35. Wykonawca o$wiadcza, ze Przedmiot Zamowienia i tym samym przedmiot dzierzawy o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu posiadajg wazne certyfikaty CE lub deklaracj¢ zgodnosci ze znakiem



CE wystawiong przez producenta (jezeli dotyczy) oraz zobowigzuje sie do okazania ww. dokumentéw na
kazde zadanie Zamawiajacego, a takze o$wiadcza, ze Przedmiot Zamowienia odpowiada wymogom,
parametrom, opisowi i cechom, okreslonym w opisie przedmiotu zaméwienia.

36. Wykonawca o$wiadcza, ze tlen medyczny bedzie przechowywany i transportowany w warunkach
zgodnych z warunkami okre§lonymi przez producenta, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1287);
zgodnie z umowa europejska dotyczaca mig¢dzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych (ADR), sporzadzona w Genewie dnia 30 wrzednia 1957 . (Dz.U. 1975 nr 35 poz. 189);
zgodnie z ustawg z dn. 19 sierpnia 2011 r., o przewozie materiatow niebezpiecznych (z.U. z 2024 r., poz.
643).

37. Wykonawca o$wiadcza, ze tlen medyczny ciekty oraz sprezony dostarczany do Zamawiajgcego
Jest petnowartosciowy, zgodny z wszelkimi ustalonymi normami dla tego typu produktu, spenia
wszystkic wymagania dopuszczajace do obrotu i uzywania obowigzujacymi na terenie RP oraz UE;
dostawa gazéw medycznych wraz z dzierzawa butli musi spehia¢ wymogi, m.in. zgodnie z:

a. w zakresie produktéw leczniczych:

- Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. 2025 poz. 750 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Wytwarzania (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1273),

- Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz

procedur oceny zgodnosci wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211),

- Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008r. w sprawie okreslenia szczegétowych

zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktéw leczniczych i wyrobéw medycznych

(tj. Dz.U. 2022 poz. 969),

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu kontroli systemu

monitorowania bezpieczenstwa stosowania produktéw leczniczych z dnia 6 sierpnia 2007r. (Dz. U.
146, poz. 1027),

- Ustawg o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze $rodkéw publicznych z dnia 27
sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1461).

b. w zakresie gazéw technicznych:

- Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.
Urz. L. 353, str. 1),

- Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania migjsc, rurociggéw oraz
pojemnikéw i zbiornikéw stuzacych do przechowywania lub zawierajacych substancije stwarzajgce
zagrozenie lub mieszaniny stwarzajgce zagrozenic z dnia 25 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz.
1368),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkeji i magazynowaniu gazow, napetnianiu zbiornikéw
gazami oraz uzywania i magazynowania karbidu (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59).

Realizacja dostaw
1. Wykonawca jest zobowigzany dostarczaé tlen medyczny ciekly oraz tlen medyczny sprezony w
butlach o parametrach zgodnych z tabelqg powyZej do siedziby Zamawiajacego na whasny koszt i ryzyko,
wedtug biezacych potrzeb Zamawiajacego zgodnie z warunkami ztozonej oferty tj. na kazde wezwanie
(zlecenie) z zachowaniem 48 godzinnej realizacji sukcesywnych dostaw.



2. W przypadkach awaryjnych Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ tlen medyczny ciekly oraz
tlen medyczny sprezony w butlach o parametrach zgodnych z zatgcznikiem nr 1 do umowy do siedziby
Zamawiajacego na wiasny koszt i ryzyko, wedlug biezacych potrzeb Zamawiajacego zgodnie z
warunkami zlozonej oferty tj. na kazde wezwanie (zlecenie) Zamawiajacego z zachowaniem 24
godzinnej realizacji sukcesywnych dostaw lub w terminie scisle ustalonym mi¢dzy Wykonawcg a
Zamawiajacym w sposob, aby zawsze zapewnié ciaglo$¢ realizacji sukcesywnych dostaw.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia cigglo$ci dostawy w okresie trwania umowy.

4. Kazdorazowa dostawa tlenu medycznego cieklego bedzie polega¢ na uzupetnianiu w tlen
medyczny ciekly specjalistycznego zbiornika o poj. 3000 I, ktory jest wlasnoscia Zamawiajgcego, przy
czym poziom tlenu w ww. zbiorniku powinien w najmniejszej zawartosci stanowi¢ zawsze ok. 20%
zapetnienia zbiornika Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi zapotrzebowanie, dostawa tlenu sprezonego bedzie
polega¢ na wymianie butli pustych na pelne w ilosci zastanej w siedzibie Zamawiajgcego, jednak
jednorazowo w ilosci nie wigkszej niz 30 szt. butli o poj. 401 oraz 2 szt. o poj. 51

6. Dostarczane Zamawiajacemu butle muszg by¢ zabezpieczone m.in. przed: wzrostem temperatury
(powyzej 35°C); zmiang potozenia, uszkodzeniem mechanicznym; zatluszczeniem, zwlaszcza reduktora,
dozownika i drenu. Wykonawca jest zobligowany do o$wiadczenia, ze temperatura przewozu gazu nie
przekroczyta temperatury progowej ponizej 10°C oraz powyzej 35°C).

7. Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialnos¢ z tytutu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy az do
chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiajacego.

(podpis kierownikd jednostki)
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